
Zamiana studni PCV fi 600 na studnie z kręgów betonowych fi 1200.

Wszystkie studnie opisane jako PCV fi 600 np. „ studzienka kanalizacyjna systemowa
TEGRA 600”  w przedmiarach robót dotyczących przedmiotu zamówienia należy zastąpić
i przyjąć do wyceny studniami z kręgów betonowych fi 1200.


