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Program Regioraiy

Miedzno, dnia 14.08.2018r.
Zamawiajacy:
Gmina Miedzno
ul. Ulanska 25
42-120 Miedzno

Adresat: S
Wszyscy nabywey Specyfikacji

nr sprawy RR.271.2.14.2018
Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. »lermomodernizacja budynkéw
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w MiedZnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

W odpowiedzi na otrzymane w terminie okre$lonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zaméwie Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z zm.), zwanej dalej ustawa, zapytania od
Wykonawcéw dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zapytanie;

Prosimy o odpowiedz na nastepujace pytania:

1. W PFU oraz audycie okreslono wspélczynnik przenikania ciepla dla wymienianych drzwi zewnetrznych
na poziomie 1,7. Zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wspolczynnik ten winien wynosié
15. W zwigzku z w powyiszym prosimy o informacje z jakim wspodtczynnikiem przenikania ciepla
drzwi nalezy przyjaé do wyceny.

2. W nawigzaniu do przetargu zwracamy sie z pro§ba o podanie szczegdtowych informacji odnosnie
agregatu pradotworczego, jego mocy, lokalizacji, itp., ponadto jezeli sa Panstwo w posiadaniu
dokumentacji architektonicznej budynku to poprositbym o jej udostepnienie.

3. Zamawiajacy przewiduje w czeSci budynkéw nalezacej do szkoty podstawowej i Sali gimnastycznej
szkoly podstawowej ocieplenie stropodachéw styropapa gr. 18 cm.

Proszg o odpowiedz czy nalezy rowniez wykonaé:

[ podmurowanie ogniomuréw (wysokos¢ od 5 cm do 35 cm), jezeli tak to z jakiego materiatu

(zdjecia nr 12,13)

[ podmurowanie i remont kominéw z wykonaniem czapek z obrébki blacharskiej (zdjecie nr 6)

[T odtworzenie lub wymiana instalacji odgromowej na powierzchni stropodachow (zdjgcia nr

7,8,10)

T remont komina spalinowego z kotlowni, (ewentualnie obnizenie) (zdjecie nr 9)

4. Czy w czesci podpiwniczonej szkoty podstawowej nalezy uwzglednié wykopy i izolacjg $cian piwnic?
Jezeli tak to prosze podaé zakres i spos6b izolacji.
Na zdjeciu nr 4 widoczne przecieki przez $ciang fundamentowa,

5. Czy zamawiajacy przewiduje wymiang rynien, rur spustowych, obrébki podrynnowej i obrébki
nadrynnowe;j?

Jezeli tak to w jakim zakresie.
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6. Czy Zamawiajacy przewiduje na obiekcie roboty brukarskie z kostki brukowe;j (chodniki, opaski)?
(zdjecia nr 50,52,86,88)
Jezeli tak to prosze o wskazanie zakresu robot.

7. Zamawiajacy w audycie przyjat remont elewacji na budynku szkoly podstawowej i sali gimnastycznej
szkoly podstawowe;j.

Wedlug wykonawcy do zakresu robét nalezatoby dodaé budynki gimnazjum i sali gimnastycznej gimnazjum,

gdyz stan wizualny i techniczny w/w budynkéw jest zly.

Na zdjgciach nr 64, 75, 76,78,80 sq widoczne uszkodzenia, spekania i zagrzybienia elewacji.

Proszg o odpowiedz czy Zamawiajacy rozszerzy zakres rob6t? Jezeli tak to w jakim zakresie.

8. W budynku szkoty podstawowej w czgsci podpiwniczonej wystepuja drewniane okna piwniczne w
bardzo ztym stanie technicznym?

Proszg o odpowiedz czy sa one w zakresie robét przeznaczone do wymiany?

Zdjgcianr 52, 55, 84,102

9. Proszg o wskazanie zakresu remontu bocznych wejéé do szkoly, przedszkola i gimnazjum!

Zdjecia nr 54,55,57,59,62,64,85,91,96,

(montaz nowego daszka z poliwgglanu, remont §cian schodéw, wykonanie nowej izolacji wraz z plytkami,
wymiana lub remont barierek, remont daszka zelbetowego, )

10. Prosze¢ o wskazanie zakresu prac dotjcza(cego prowizorycznego zadaszenia nad wejsciem do
kottowni (likwidacja, remont, wymiana?) (zdjecie nr 104)

11. Proszg o wskazanie zakresu prac dotyczacego komina stalowego zamocowanego do elewacji (zdjecie nr
105,106)

12. Prosz¢ o wskazanie zakresu prac dotyczacego krat stalowych zamontowanych w oknach (likwidacja,
remont, wymiana?) (zdjecie nr 56,111)

13. Prosz¢ o wskazanie zakresu prac dotyczacego lamp zewnetrznych zamontowanych na elewacji
(likwidacja, remont, wymiana?) (zdjecie nr 48,49,57,58,91,97)

14. Audyt i PFU przewiduja dostosowanie przegréd zewnetrznych do WT 2014 aktualne przepisy narzucaja
projektowanie obiektéw pod WT 2017 lub WT 2021, nie mozemy zaprojektowaé czego$ na juz
nieobowiazujacych przepisach.

Dostosowanie obiektu do WT 2017 wiaze sig z zastosowaniem drozszych materiatow.

15. Jakiej mocy ma by¢ zamontowany agregat pradotwdrczy?

16. Czy obwody elekiryczne sa obwodami wydzielonymi w rozdzielnicy?

17. Czy jest przelacznik agregat/sie¢?

18. Proszg o podanie parametréow technicznych agregatu pradotworczego a w szczegllnosci jakiej ma byé
mocy.

19. Proszg o podanie mocy umowne;j dla budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Miedznie.

Odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania:
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1. Dla przegrod podlegajacych termomodernizacji tj. $cian zew. Szkoly podstawowej i przedszkola,
stropodachu szkoty ,przedszkola i Sali przy szkole oraz starych drzwi zew. Zamawiajacy wymaga
wspolczynnikéw przenikania ciepla dla stanu po modernizacji na poziomie wymaganym przez aktualny
stan prawny tj. zgodnie z Rozporzadzaniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 2018.01.01 zm. Dz.U.2017.2285 zatacznik nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ] I INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII Izolacyjnos¢ cieplna przegrod — warunki od 01.01.2017.

2. Szczegbtowe informacje odnoénie agregatu pradotwérczego zostaly okre§lone w suplemencie do PFU
stanowiacym zatacznik nr 4 do modyfikacji tresci STWZ z dnia 14-08-2018 r..

3. W obrgbie docieplanych stropodachéw budynku szkoty podstawowej, Sali i przedszkola nalezy wykonaé
wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do prawidlowosci wykonanych prac. Wobec powyzszego
Wykonawca winien ujaé podmurowania ogniomuréw, podmurowania i remont kominéw z wykonaniem
czapek z obrébki blacharskiej, rynny i obrébki blacharskie, odtworzenie badZ wymiang instalacji
odgromowej w zakresie okreSlonym w suplemencie do PFU stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji
treSci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

4. Wykonawca przewiduje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej catego obicktu. Szczegdtowy
zakres okreSlony w suplemencie do PFU stanowiacym zatacznik nr 4 do modyfikacji tre$ci SIWZ z dnia 14-
08-2018 .

5. Zamawiajacy wymaga wykonania wymiany rynien, rur spustowych obrébek podrynnowych,
nadrynnowych, parapetéw zewnetrznych - zgodnie z wytycznymi okreslonymi w suplemencie do PFU
stanowigcym zalacznik nr 4 do modyfikacji tresci STWZ z dnia 14-08-2018 r.

6. Zamawiajacy przewiduje na obiekcie roboty brukarskie. Opaske nalezy w miejscu jej wystepowania
odtworzy¢ z kostki brukowej, w miejscu jej braku wykonaé nowa wokét calego obiektu ZSP- zgodnie z
wytycznymi okreSlonymi w suplemencie do PFU stanowiacym zatacznik nr 4 do modyfikacji tresci SIWZ z
dnia 14-08-2018 r.

7. Zamawiajacy przewiduje wykonanie naprawy elewacji na budynku gimnazjum i sali gimnastycznej
gimnazjum - nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w suplemencie do PFU stanowiacym
zatacznik nr 4 do modyfikacji treSci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

8. Zamawiajacy przewiduje wykonanie wymiany okien drewnianych i czeSciowej likwidacji w czesei
podpiwniczonej zgodnie z wytycznymi okreslonymi w suplemencie do PFU stanowiacym zalacznik nr 4 do
modyfikacji tresci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

9. Zamawiajacy w suplemencie do PFU stanowiacym zatacznik nr 4 do modyfikacji tre$ci SIWZ z dnia 14-
08-2018 r.,wskazat wytyczne do remontu wej$é bocznych.

10. Zakres prac zostat okreslony w suplemencie do PFU stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji tresci
SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

11. Zakres prac zostat okrelony w suplemencie do PFU stanowiacym zatacznik nr 4 do modyfikacji tresci
SIWZ z dnia 14-08-2018 .

12. Kraty stalowe zamontowane w oknach nalezy zdemontowa¢, oczyscié , ponownie zamontowac zgodnie z
wytycznymi okre$§lonymi w suplemencie do PFU stanowigcym zatacznik nr 4 do modyfikacji tre$ci SIWZ z
dnia 14-08-2018 r.
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13. Lampy zewngtrzne nalezy wymienié na nowe - zgodnie z wytycznymi okreslonymi w suplemencie do
PFU stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji tre§ci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

14. Dla przegréd podlegajacych termomodernizacji tj. $cian zew. Szkoty podstawowej i przedszkola,
stropodachu szkoly ,przedszkola i Sali przy szkole oraz starych drzwi zew. Zamawiajacy wymaga
wspdlczynnikéw przenikania ciepla dla stanu po modernizacji na poziomie wymaganym przez aktualny stan
prawny tj. zgodnie z Rozporzadzaniem w sprawic warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 2018.01.01 zm. Dz.U.2017.2285 zalacznik nr 2 WYMAGANIA
IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIAZANE 7 OSZCZEDNOSCIA ENERGII
Izolacyjno$¢ cieplna przegrod — warunki od 01.01.2017 1.

15. Szczegdtowe informacje odnosénic agregatu pradotwérczego zostaly okre§lone w suplemencie do PFU
stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji tresci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

16. Szezegdtowe informacje odnosénie agregatu pradotwérczego zostaty okre$lone w suplemencie do PFU
stanowigcym zalacznik nr 4 do modyfikacji tresci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

17. Szczegotowe informacje odnoénie agregatu pradotwérczego zostaty okre§lone w suplemencie do PFU
stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji tresci SIWZ z dnia 14-08-2018 r.

18. Szczegétowe informacje odnoénie agregatu pradotwérczego zostaly okre$lone w suplemencie do PFU
stanowiacym zalacznik nr 4 do modyfikacji treéci STWZ z dnia 14-08-2018 r.

19. Moc umowna dla budynku Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Miedznie to 96 kW (3 liczniki).

Zdjecia zataczone do zapytan sa dostepne na stronie internetowej http://www.bip.miedzno.akcessnet.net

W imieniu Zamawiajqcego

od



